ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг № АФ ДА__ ______ ХД/202__
г. Челябинск                                                                                                                                                         «____»___________202_года
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», именуемое дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Зайнуллина Рината Мударисовича, действующего на основании доверенности от 29.05.2024г., удостоверенной Владимировым Иваном Ивановичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Камаловой Юлии Хамитовны (зарегистрирована в реестре: №77/1955-н/77-2024-8-532), с одной стороны и
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Агрофирма Ариант» от 09.07.2024, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по комплексному техническому обслуживанию систем противопожарной защиты в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.1.1. Техническое обслуживание систем противопожарной защиты включает в себя регламентные работы в рамках планово-предупредительных мероприятий по уходу, надзору, диагностике, проводимые в плановом порядке в установленные сроки согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

1.1.2. Выполнение Регламентных работ по техническому обслуживанию осуществляется Исполнителем в рабочее время в соответствии c Типовым регламентом (Приложение № 3), письменно согласованным Сторонами. Изменения в график вносятся путем подписания сторонами нового графика. Перечень регламентных работ, составляющий операции по техническому обслуживанию отражен в Приложении № 3 к настоящему договору.

1.1.3. В комплексное техническое обслуживание систем противопожарной защиты входят профилактические работы, установленные в Приложении № 3 к настоящему договору. Порядок проведения профилактических работ установлен в разделе 3 настоящего договора.
1.2. Место оказания услуг: объекты Заказчика, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора он не включен в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Сроки оказания услуг
2.1. Период оказания услуг: с «01» января 2025 г. по «31» декабря 2025 г.

2.2. Время оказания услуг: в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному времени без прекращения деятельности Заказчика. Работы не проводятся в выходные и праздничные дни.

2.3. Услуги оказываются в течение периода, указанного в п. 2.1. настоящего договора, согласно Регламента (Приложение № 3 к настоящему Договору).   

2.4. Нарушение сроков, установленных в Приложении № 3 настоящего Договора, может считаться нарушением общего срока оказания услуг. 
2.5. В случае необходимости исполнения работ по заявкам по форме Приложения № 4 к настоящему Договору (профилактические работы), Заказчик направляет Исполнителю заявку по электронной почте _________. Исполнитель обязуется исполнить заявку в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Заявки, если иной срок не согласован Сторонами в письменном виде.

2.5.1. Заявка считается принятой Исполнителем в день направления Заказчиком. В случае невозможности исполнения заявки, Исполнитель направляет соответствующий ответ на электронную почту Заказчика в течение 1 дня с момента получения.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, проводит обследование установок систем противопожарной защиты (далее по тексту – СППЗ) на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности. Исполнитель должен отразить выявленные нарушения в акте о техническом состоянии установок систем объекта Заказчика с указанием количества и работоспособности установленного оборудования.

3.2. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта о техническом состоянии установок систем объекта Заказчика осуществляет анализ и обобщение сведений результатов услуг, оказанных в п. 3.1. настоящего Договора, разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации установок систем, техническую и консультативную поддержку эксплуатирующего персонала по любым вопросам, связанным с правилами эксплуатации.

3.3. В случае сбоя работы СППЗ, Исполнитель в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика, осуществляет восстановление дежурного режима работы СППЗ, а также разборку, ремонт или замену элементов установок пожарной автоматики.
3.4. В ходе оказания услуг Исполнитель должен своевременно выявлять и устранять недостатки, снижающие эффективность работы установок систем и приводящие к возникновению отказов аппаратуры.

3.5. Исполнитель осуществляет ликвидацию последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации (при необходимости).

3.6. Организация рабочей зоны при оказании услуг по проведению ремонтных работ осуществляется Исполнителем.

3.7. Техника, оборудование и инструмент для проведения КТО (комплексное техническое обслуживание СППЗ) предоставляются непосредственно Исполнителем и Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

3.8. Исполнитель сообщает в письменной форме Заказчику о необходимости проведения капитального ремонта (модернизации) оборудования, а также замены оборудования либо его составных частей в связи с окончанием срока эксплуатации.

3.9. Исполнитель в письменной форме вносит Заказчику рекомендации по ремонту, улучшению работы систем, по модернизации систем, в том числе при перепланировках объектов, при изменении функционального назначения объектов и при введении новых норм пожарной безопасности. 

3.10. Результаты КТО заносятся Исполнителем в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» Заказчика, в который должны быть включены:

· дата проведения осмотра и контроля характеристик элементов СППЗ;

· результаты контроля элементов СППЗ;

· перечень замечаний, выявленных при осмотре СППЗ;

· перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний со сроками и отметкой выполнения.

Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты предоставляются Исполнителем.

3.11. Ежеквартально составляется двухсторонний акт проверки работоспособности СПС и СОУЭ, при подписании которого СПС и СОУЭ считаются исправными и способными выполнять свои функции в дальнейшей эксплуатации.

3.12. После выполнения каждого периода работ по ТО систем противопожарного водоснабжения Исполнитель предоставляет Заказчику:

· Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;

· Протокол испытания пожарных кранов на исправность:

· Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;

· Протокол по результатам проверки пожарных гидрантов;

· Протокол по результатам
проверки насосных станций противопожарного водоснабжения;

· Акты по итогу перекатки пожарных рукавов.

3.13. После выполнения каждого периода работ по ТО противопожарных дверей Исполнитель предоставляет Заказчику Акт проверки работоспособности (проведенных работ по техническому обслуживанию) противопожарных дверей.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет ___________ (_______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - 20 %, _______ (______________________________________________) рублей ___ копеек (далее - Цена Договора). 

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Договором на банковский счет Исполнителя в течение ________ календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта оказанных услуг на основании счета.

4.4. Цена настоящего Договора включает в себя:
4.4.1. Стоимость оказанных Услуг в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.4.2. Стоимость получения всех разрешений, сертификатов, свидетельствующих о соответствии оказанных Услуг стандартам, ТУ, нормам, правилам.

4.4.3. Расходы на страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.5. В случае расторжения настоящего Договора до завершения оказания Исполнителем полного объема Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по оказанному объему Услуг на дату прекращения действия настоящего Договора.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания месяца, в котором оказывались услуги, предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (далее – Акт) и счет на оказанные услуги.

5.2. Заказчик обязан в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить приёмку оказанных услуг и подписать Акт либо направить мотивированные возражения на него. Приёмка включает проверку соответствия объёма и качества оказания услуг, указанных в Договоре. 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

5.4. Непринятие Заказчиком оказанных услуг более трёх раз признаётся Сторонами ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора и даёт право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим Договором, и потребовать уплаты штрафных санкций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.5. Устранение недостатков Услуг и недостатков результата Услуг.

5.5.1. Если Заказчиком обнаружено, что Услуги оказываются с недостатками, он вправе потребовать от Исполнителя их устранения. Для этого Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления недостатков направляет Исполнителю требование об устранении недостатков, обнаруженных во время оказания Услуг.

В случае неисполнения указанного требования Заказчик вправе отказаться от Договора или поручить исправление недостатков Услуг третьему лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

5.5.2. Если при принятии Услуг Заказчиком обнаружены недостатки в качестве оказываемых Услуг и (или) в результате Услуг, Заказчик вправе:

· потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков;

· потребовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг Исполнителя;

· устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков.

5.5.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляет соответствующее требование, в котором указывает выявленные недостатки и сроки их устранения либо приводит расчет уменьшения стоимости Услуг (с приложением подтверждающих документов), и направляет это требование Исполнителю.

5.6. В требовании о возмещении расходов Заказчик указывает выявленные недостатки, предоставляет расчет понесенных расходов с приложением документов, подтверждающих такие расходы. Исполнитель обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.  

5.7. Заказчик уведомляет Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Услуг об обнаружении недостатков в оказанных Услугах, их результатах и сообщает в письменной форме о намерении самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков оказанных услуг.

6.1.2. Получать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг на любой его стадии.

6.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

6.1.4. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контролирующими органами проверок использования средств Заказчика, в том числе путем предъявления исковых требований о возмещении ущерба.

6.1.5. Требовать от Исполнителя приостановки оказания услуг в том случае, если будет установлено, что они наносят или могут нанести значительный ущерб Заказчику. В данном случае Заказчик обязан уведомить Исполнителя о возможности приостановки оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда стало известно о такой возможности.

6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. По требованию Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять документы и информацию, необходимые для осуществления Исполнителем своих обязанностей.

6.2.3. Не препятствовать осуществлению Исполнителем своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором.

6.2.4. В случае изменения любых сведений, касающихся Заказчика и необходимых для выполнения Исполнителем своих обязательств, извещать Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней. По соглашению Сторон в отдельных случаях срок, указанный в данном пункте, может быть увеличен или сокращен.

6.3. Исполнитель вправе:
6.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами и т.п.), лицензирования, установленными действующим законодательством Российской Федерации, и в установленный срок. 

6.4.2. Оказывать услуги своими силами. 
6.4.3. Оказывать услуги аттестованными специалистами, имеющими разрешение на оказание данного вида услуг.

6.4.4. Соблюдать установленные меры безопасности, нормы и правила по охране труда.
6.4.5. По требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня сообщать ему сведения, относящиеся к характеру услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

6.4.6. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, могущих повлечь за собой неисполнение обязательств, принятых на себя Исполнителем, либо обо всех обстоятельствах, которые могут причинить значительный вред Заказчику, в течение 3 (трех) рабочих дней после их возникновения. При этом в случае необходимости Исполнитель может приостановить оказание услуг по настоящему Договору до отдельного поручения Заказчика. 

6.4.7. Соблюдать принцип конфиденциальности полученной от Заказчика информации, если она стала известна Исполнителю в рамках оказываемых им услуг. 

6.4.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет.
6.4.9. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России в области пожарной безопасности на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

6.4.10. После оказания услуг по техническому обслуживанию установок систем и выполнения ремонтных работ произвести уборку рабочей зоны, мусора, материалов и разборка ограждающих конструкций.
6.4.11. Осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и срабатываниях СППЗ.
6.4.12. Устранять возникшие неисправности в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика.

6.4.13. Представлять интересы Заказчика перед органами государственного контроля (надзора) при проведении проверок и в суде по предмету Договора.
6.4.14. В случае если в период действия Договора истекает срок службы, указанный в паспортах производителя на технические средства, входящие в состав СППЗ. Исполнитель обязан провести техническое освидетельствование установок на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.
7. Требования к качеству оказанных услуг
7.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.4.1 настоящего Договора.
7.2. Оказываемые Услуги по КТО проводятся в соответствии со следующими нормативными документами, включая все поправки к таким документам, действующим (или вступившим в силу) на дату оказания Услуг:

7.2.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.2.2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

7.2.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7.2.4. Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 
7.2.5. Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

7.2.6. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 «Об утверждении СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

7.2.7. Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

7.2.8. Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

7.2.9. Приказ МЧС России от 25.12.2023 № 1329 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

7.2.10. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 «Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

7.2.11. Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

7.2.12. Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

7.2.13. ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 791-ст); 
7.2.14. ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст);

7.2.15. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 от 22.11.2012;

7.2.16. ГОСТ Р 53278-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

7.2.17. ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
7.3. В случае оказания услуг, на которые действующим законодательством Российской Федерации установлены обязательные гарантийные сроки, гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Срок гарантийного обязательства определяется действующим законодательством Российской Федерации в отношении вида услуги.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8.3. Исполнитель несет ответственность за несвоевременность оказания услуг Заказчику, а также за непредставление сведений, относящихся к Договору и оказываемым услугам, по требованию Заказчика. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик может начислить пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 

8.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных Договором, в том числе нарушение условий о качестве услуг, предусмотренных Договором, Заказчик может направить Исполнителю требование об уплате штрафа. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 % Цены Договора.
8.5. В случае наступления ответственности Исполнителя, предусмотренной п. 7.3 настоящего Договора (нарушение сроков оказания услуг), и в случае принятия Заказчиком услуг с нарушением срока на основании акта оказания услуг, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. Вычет размера неустойки (штрафа, пени) осуществляется в одностороннем порядке Заказчиком и не требует согласия Исполнителя.

8.6. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,01% от неоплаченной суммы.
8.7. Исполнитель несет ответственность за конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе исполнения настоящего Договора. В случае выявления фактов распространения Исполнителем информации, относящейся к конфиденциальной, в том числе к коммерческой или иной тайне, Заказчик вправе потребовать оплаты ущерба Заказчика, вызванного действиями Исполнителя. 

8.8. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты упущенной выгоды в случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения им обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Односторонний отказ от исполнения Договора

9.2.1. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

9.2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии направления Исполнителю письменного уведомления об отказе от исполнения Договора заказным письмом не позднее чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления данных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов Российской Федерации.

10.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 

10.5. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.
11. Порядок разрешения споров.
11.1. Разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке.

11.2. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий настоящего Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения. 
11.4. В случае, если указанные споры и разногласия не будут разрешены в срок, установленный в п. 10.3 настоящего Договора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору включающих обязательства Сторон в течении гарантийных обязательств.
13. Условия конфиденциальности
13.1. Стороны дают обязательство о конфиденциальности и неразглашении информации, получаемой сторонами в рамках исполнения настоящего договора. Стороны определили, что к конфиденциальной информации относится любая информация о деятельности стороны, которая получена в связи с исполнением настоящего договора, и не предназначена для передачи третьим лицам, в том числе,  но не ограничиваясь, цены на товар, условия поставки, иная информация и данные хозяйственного, экономического, финансового, операционного и иного характера, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, которые предоставлены стороной, либо стали известными в связи с исполнением обязательств в рамках настоящего договора. В случае установления факта раскрытия конфиденциальной информации стороной настоящего договора, пострадавшая сторона имеет право на возмещение документально подтвержденного реального ущерба, возникшего в результате разглашения конфиденциальной информации или её несанкционированного использования.
14. Прочие условия
14.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

· заказным письмом с уведомлением о вручении;

· с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

· по факсимильной связи, по электронной почте по адресам, указанным разделе 15 настоящего Договора.

14.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее — адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.

14.4. Сообщения считаются доставленными, если они:

· поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

· доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом в разделе 14 настоящего Договора, даже если он не находится по такому адресу.

14.5. Исполнитель в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ дает следующие заверения, исходя из того, что Заказчик полагается на них при ведении своей деятельности:
14.5.1. Исполнитель обладает ресурсами, персоналом и активами, а также соответствующими разрешениями, лицензиями и допусками (если требуются для данного вида деятельности), необходимыми для исполнения Договора.
14.5.2. Исполнитель уплачивает все налоги и сборы, а также своевременно подает налоговую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.5.3. Исполнитель гарантирует, что:
· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юрлица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
· для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии.
· не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;
· отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный в составе цены товара;
· все операции по покупке товара полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.
14.6. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика или налоговых органов предоставлять копии документов, относящихся к дальнейшей поставке Товара (в случае такой поставки) и подтверждающих заверения, указанные в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.
14.7. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки (ущерб), понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем указанных в договоре заверений (гарантий) и/или допущенных Исполнителем нарушений (в том числе налогового законодательства) отраженных в решениях налоговых органов.
Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.
14.8. Приложения к Договору: 

Приложение № 1 - Техническое задание
Приложение № 2 – Перечень объектов Заказчика
Приложение № 3 – Регламент КТО СППЗ
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Исполнитель:
___________________________
	Заказчик:
ООО «Агрофирма Ариант»

	Юр. адрес: __________________________________

Почтовый адрес: _____________________________  

e-mail: _____________________________________

Тел.:_______________________________________ 

ОГРН______________________________________

ИНН_______________ КПП___________________

ОКВЭД_____________________________________   

р/c №_______________________________________

в___________________________________________ 

к/c №_______________________________________

БИК________________________________________

________________________

___________________________/ _____________ /

м.п.
	Юр. адрес: 457011, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Рождественка, ул. Совхозная, д. 2. 

Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 211

Тел.: (351) 245-03-45

e-mail: info@afariant.ru
ОГРН 1137424000207 ИНН 7424030241, 

КПП 742401001

р/с №40702810672190103148

в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск 

к/с №301018107000000006 02, БИК 047501602

Управляющий директор
_______________________________/ Р.М. Зайнуллин /
 м.п.


Приложение №1 к Договору 
№ АФ ДА__ ______ ХД/202__
 от «____» _______________ 202   г.
Техническое задание
1. В процессе оказания услуг Исполнителем должны использоваться материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации и соответствующие требованиям установленным:

- Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Методическими рекомендациями по организации и проведению государственного контроля (надзора) за находящейся в обращении на территории Российской Федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности" (введены в действие Письмом УГПН МЧС РФ от 26.01.2007 N 43-222-19).

2. Стороны согласовали объем оказываемых услуг:

2.1. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ)

Перечень оказываемых Услуг:

1. Проводить внешний осмотр элементов СПС и СОУЭ;

2. Проверять комплектность и целостность элементов СПС и СОУЭ в соответствии с проектной документацией;

3. Удалять пыль, грязь с элементов СПС и СОУЭ;

4. Выявлять и устранять неисправности в СПС и СОУЭ;

5. Тестировать СПС и СОУЭ;

6. Результаты осмотра элементов СПС и СОУЭ заносить в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» Заказчика, в который должны быть включены:

· дата проведения осмотра и контроля характеристик элементов СПС и СОУЭ;

· результаты контроля элементов СПС и СОУЭ;

· перечень замечаний, выявленных при осмотре СПС и СОУЭ;

· перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний со сроками и отметкой выполнения.
7. Ежеквартально составлять двухсторонний акт проверки работоспособности СПС и СОУЭ, при подписании которого СПС и СОУЭ считаются исправными и способными выполнять свои функции в дальнейшей эксплуатации;

8. Выполнять действующие на объектах Заказчика правила по охране труда и пожарной безопасности;

9. Выполнять действующие на объектах Заказчика правила биологической безопасности:

· сотрудникам Исполнителя запрет на личные подсобные хозяйства по содержанию свиней;

· сотрудникам Исполнителя запрет на посещение других свинокомплексов и подсобных хозяйств;

· сотрудникам Исполнителя запрет на контакт с продуктами убоя свиней;

· сотрудникам Исполнителя запрет на участие в охоте на дикого кабана;

· сотрудники Исполнителя не проживают в районах, где зарегистрированы случаи вспышки африканской чумы свиней и иных инфекций, опасных для свиней.

10. Обучать ответственных должностных лиц и охрану Заказчика правилам пользования приборами СПС и СОУЭ;

11. Периодичность технического обслуживания: ежемесячно - один раз в месяц и по заявке Заказчика в случае возникновения неисправностей. В случае получения заявки от Заказчика, Исполнитель направляет своего представителя в течение 24 часов, в том числе в выходные и праздничные дни;

12. Проводить работы на объектах Заказчика согласно типовому регламенту технического обслуживания (приложение № 3).

13. Создавать резервные копии текущих файлов, конфигураций, действующих версий программного обеспечения пульта ОРИОН с передачей этих версий Заказчику на электронных носителях.

14. Для бесперебойной работы СПС и СОУЭ в течение 5 дней с момента подписания договора Исполнитель формирует резерв датчиков, оборудования и приборов в количестве не менее 5% от установленных на объектах Заказчика.

2.2. Техническое обслуживание и испытание внутреннего противопожарного водопровода

Перечень оказываемых Услуг:

1. Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана;

2. Провести очистку пожарного шкафа от пыли и загрязнения;

3. Провести перекатку пожарных рукавов на новую скатку (один раз в год). Перекатку производить на специальном станке, у мест расположения пожарных кранов;

4. Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания;

5. Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу (два раза в год: весной и осенью);

6. Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке), замер давления. Проверки проводить аттестованным оборудованием и поверенным измерительным инструментом (два раза в год: весной и осенью);

7. По завершению оказания Услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием:

· наименования и адреса организации, проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;

· дата проведения технического обслуживания и испытание кранов пожарного водопровода;

· фамилия, должность лица, проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода. Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу;

8. Периодичность технического обслуживания: ежемесячно - один раз в месяц и по заявке Заказчика в случае возникновения неисправностей. В случае получения заявки от Заказчика, Исполнитель направляет своего представителя в течение 24 часов, в том числе в выходные и праздничные дни;

9. Проводить работы на объектах Заказчика согласно типовому регламенту технического обслуживания (приложение № 3).

2.3. Техническое обслуживание и испытание наружного противопожарного водопровода

Перечень оказываемых Услуг:

1. Проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта.

2. Провести испытания пожарных гидрантов, установленных на наружном противопожарном водопроводе на водоотдачу.

3. В случае необходимости производить откачку воды из колодцев и прочистку дренажных стоков, окраску люков пожарных гидрантов краской красного цвета и нанесение обозначения и порядкового номера белой краской.

4. Установка указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключение к сети электроснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

5. Проверка технического состояния пожарных гидрантов. Работы проводятся в соответствии с типовым регламентом по ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» и включают в себя:

· внешний осмотр;

· проверка на соответствие КД;

· проверка резьбы ниппеля;

· проверка рабочего давления;

· проверка хода клапана;

· проверка люфта шпинделя;

· проверка числа оборотов штанги (штока);

· проверка прочности корпуса, герметичности соединений и уплотнений;

· проверка усилия открытия (закрытия) гидранта;

· проверка сливного устройства;

· проверка механической прочности клапана;

· проверка твердости поверхности квадрата соединительной штанги (штока);

· проверка крепления отдельных деталей и сборочных единиц;

· проверка габаритных и присоединительных размеров.

6. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы в соответствии с приложением № 3.
2.4. Техническое обслуживание огнетушителей и пожарных щитов

Перечень оказываемых Услуг:

1. Внешний осмотр огнетушителей на предмет:

· Отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

· Состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

· Состояние предохранительного устройства;

· Исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма, давление в огнетушителе закачанного типа или в газовом баллоне;

· Масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

· Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного нароста или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

2. Встряхивание порошковых огнетушителей с целью разрыхлить слежавшийся порошок.

3. Внешний осмотр пожарных щитов ЩП-А на предмет укомплектованности: лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.)

2.5. Техническое обслуживание противопожарных дверей

Перечень оказываемых Услуг:

1. Внешний осмотр и проверка работоспособности дверей;

2. Внешний осмотр и проверка плотности прилегания дверного полотна к дверной коробке (при необходимости производится замена уплотнителя двери);

3. Проверка на предмет коррозии (при необходимости следы коррозии устраняются и покрываются защитной краской);

4. Проводится техническое обслуживание: петель, доводчиков и замков дверей (смазка, регулировка и при необходимости замена).
ЗАКАЗЧИК:






ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Управляющий директор                                                                  ________________________
__________________________/ Р.М. Зайнуллин /                         ______________________/ _____________________ /
 м.п.




                                            м.п.

Приложение №2 к Договору 

№ АФ ДА__ ______ ХД/202__
 от «____» _______________ 202   г.

Объекты Заказчика, подлежащие КТО СППЗ

	Наименование объекта
	Количество этажей, площадь (в т.ч. защищаемая)
	Назначение помещений
	Адрес местонахождения

	Комплекс зданий подразделения «Красногорск»

	Здание управления подразделением «Красногорск» 
	Двухэтажное S=2750 кв.м. (защищаемая - 2710 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые
	Челябинская обл., Еманжелинский район, р.п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант»

	Здание гаража, ремонтного бокса с административно- производственными помещениями 
	Двухэтажное S = 1400 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,2 м. защищаемая площадь 1326,3 кв.м.
	ремонтный бокс, механические мастерские, аккумуляторная, административно-бытовые (категория В)
	

	Здание технического обслуживания автомобилей 
	Одноэтажное S=721,2 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,4 м. защищаемая площадь 684,3 кв.м.
	ремонтные боксы, слесарная мастерская, сварочный цех, склад (категория В)
	

	Здание диспетчерской гаража 
	Одноэтажное S=87,6 кв.м. (защищаемая - 84,3 кв.м.), высота 4,3м
	административно-бытовые
	

	Теплая автостоянка № 1 
	Одноэтажное S=2040 кв.м. высота помещений 7,7 м. защищаемая площадь 2040 кв.м.
	автостоянка (категория В)
	

	Теплая автостоянка № 2
	Одноэтажное S=1121,2 кв.м. высота помещений 6,8 м. защищаемая площадь 1121,2 кв.м.
	автостоянка (категория В)
	

	Здание склада оборудования
	Одноэтажное S=560 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м 
	складские (категория В)
	

	Группы резервуарного парка и сливоналивных устройств, склада ГСМ, операторской ЖМТ
	Одноэтажное S=112 кв.м. (защищаемая -112 кв.м.), высота 3м
	Помещения: административно-бытовые, складские (категория А)
	

	Завод по переработке биологических отходов
	Двухэтажное

S1эт.=1872 кв.м., высота этажа 7м 

S2эт.=162 кв.м., высота этажа 3м
	производственные (категория В)
	

	Здание электроцеха
	Двухэтажное S=841 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 824,3 кв.м.
	ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, гараж, машинный зал, обмоточная, складские (категория В)
	

	Комплекс зданий Красногорского комбикормового завода (ККЗ)

	Здание АБК ККЗ
	Трехэтажное S=2196 кв.м. (защищаемая - 2110 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые, складские
	Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский, промышленная площадка «Красногорский свинокомплекс»

	Здание производственно-технологической лаборатории
	Одноэтажное S=390 кв.м. (защищаемая-380 кв.м.), высота 3м
	административно-бытовые, лабораторные, складские (категория В)
	

	Здание общежития
	Двухэтажное S=230 кв.м. (защищаемая -225 кв.м.), высота этажа 3м
	комнаты, кухни, складские
	

	Здание цеха № 2 по производству комбикормов (ККЗ - 2)
	Пятиэтажное

S1эт.=1319 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S3эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S4эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S5эт.=216 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория Б)
	

	Комплекс зданий Красногорского свинокомплекса

	Здание АБК свинокомплекса №1
	Двухэтажное S=2610 кв.м. (защищаемая - 2553 кв.м.), высота этажа 3м.
	административно-бытовые, складские
	Челябинская область, Еткульский район

	Здание АБК свинокомплекса №2
	Двухэтажное S=2440 кв.м. (защищаемая - 2390 кв.м.), высота этажа 3м.
	административно-бытовые, складские
	

	Здание ветеринарной лаборатории свинокомплекса № 1
	Одноэтажное S=379,5 кв.м. (защищаемая -184,3 кв.м.), высотой 4м.
	административно-бытовые, лабораторные,

автоклавные, мойки, складские (категория В)
	

	Комплекс зданий племенного репродуктора

	Здание станции искусственного осеменения (СИО)
	Одноэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 412,3 кв.м.), высота этажа от 4,4м до 5,7м.
	административно-бытовые, лаборатории, складские (категория В)
	Челябинская область, Еткульский район, в 3500 м. по направлению на север от п.Красногорский

	Здание ремонтных мастерских
	Одноэтажное S=504 кв.м. (защищаемая - 474,3 кв.м.), высота этажа 7,6м.
	административно-бытовые, кузнечная, механическая мастерская, складские (категория В)
	

	Здание мастерских газовой службы
	Двухэтажное S=160 кв.м. (защищаемая - 144,3 кв.м.), высота этажа 7,6м
	административно-бытовые, ремонтные мастерские, складские (категория В)
	

	Комплекс зданий цеха убоя 120 свиней в час

	Здание цеха убоя 120 свиней в час


	Двухэтажное

S1эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория В)
	Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, примерно в 1810 м от п.Ключи

	Здание энергоцентра
	Одноэтажное

S=720 кв.м., высота этажа 3,9м
	производственные (категория В)
	

	Комплекс зданий очистных сооружений

	Здание АБК
	Двухэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 684,3 кв.м.), высота от 3,4м до 7,4м
	административно-бытовые, складские
	Челябинская обл., Еманжелинский район, р.п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант»

	Здание химико-бактериологической лаборатории
	Одноэтажное S=324 кв.м. (защищаемая - 290 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые, лабораторные, складские, котельная (категория В)
	

	Комплекс зданий «Красносельский свинокомплекс»

	Свинокомплекс «Красносельский»
	Одноэтажное S=625 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 621,3 кв.м.
	АБК, КПП, котельная
	Челябинская область, Увельский район, участок находится примерно в 3,7 км. по направлению на Юг от ориентира с. Красносельское, расположенного за пределами участка

	Здание общежития
	Одноэтажное S=767,08 кв.м. (защищаемая -761,33 кв.м.), высота 3м
	Помещения: комнаты, кухни, складские
	Челябинская область, с. Красносельское, ул. Островского, д. 3


Системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, огнетушители

	Наименование объекта
	Количество этажей, площадь (в т.ч. защищаемая)
	Назначение помещений
	Адрес местонахождения

	Комплекс зданий подразделения «Красногорск»

	Здание управления подразделением «Красногорск» 
	Двухэтажное S=2750 кв.м. (защищаемая - 2710 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые
	Челябинская обл., Еманжелинский район, р.п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант»

	Здание гаража, ремонтного бокса с административно- производственными помещениями 
	Двухэтажное S = 1400 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,2 м. защищаемая площадь 1326,3 кв.м.
	ремонтный бокс, механические мастерские, аккумуляторная, административно-бытовые (категория В)
	

	Здание технического обслуживания автомобилей 
	Одноэтажное S=721,2 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,4 м. защищаемая площадь 684,3 кв.м.
	ремонтные боксы, слесарная мастерская, сварочный цех, склад (категория В)
	

	Здание диспетчерской гаража 
	Одноэтажное S=87,6 кв.м. (защищаемая - 84,3 кв.м.), высота 4,3м
	административно-бытовые
	

	Теплая автостоянка № 1 
	Одноэтажное S=2040 кв.м. высота помещений 7,7 м. защищаемая площадь 2040 кв.м.
	автостоянка (категория В)
	

	Теплая автостоянка № 2
	Одноэтажное S=1121,2 кв.м. высота помещений 6,8 м. защищаемая площадь 1121,2 кв.м.
	автостоянка (категория В)
	

	Здание склада оборудования
	Одноэтажное S=560 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м 
	складские (категория В)
	

	Здание электроцеха 
	Двухэтажное

S1эт.=841 кв.м. высота помещений 7,6 м. 

S2эт.=110 кв.м. высота помещений 3,4 м.
	ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, гараж, машинный зал, обмоточная, складские (категория В)
	

	Производственная котельная
	Одноэтажное

S=664 кв.м. высота помещений 7,6 м.
	ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, машинный зал, складские (категория В)
	

	Завод по переработке биологических отходов
	Двухэтажное

S1эт.=1872 кв.м., высота этажа 7м 

S2эт.=162 кв.м., высота этажа 3м
	производственные (категория В)
	

	Здание электроцеха
	Двухэтажное S=841 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 824,3 кв.м.
	ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, гараж, машинный зал, обмоточная, складские (категория В)
	

	Здание склада запчастей центральных складов
	Одноэтажное S=600 кв.м. (защищаемая - 600 кв.м.), высота 4,9м 
	складские (категория В) 
	

	Здание материального склада центральных складов 
	Одноэтажное S=624 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м 
	складские (категория В) 
	

	Здание маслоцеха
	Четырехэтажное

S1эт.=900 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м

S3эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м

S4эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория В)
	

	Элеватор 20 тысяч тонн
	S подсилосного эт.= 1296 кв.м., высота этажа 5,5м

S надсилосного эт.= 1296 кв.м., высота этажа 5,5м
	производственные (категория Б)
	

	Комплекс зданий Красногорского комбикормового завода (ККЗ)

	Здание АБК ККЗ
	Трехэтажное S=2196 кв.м. (защищаемая - 2110 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые, складские
	Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский, промышленная площадка «Красногорский свинокомплекс»

	Здание производственно-технологической лаборатории
	Одноэтажное S=390 кв.м. (защищаемая-380 кв.м.), высота 3м
	административно-бытовые, лабораторные, складские (категория В)
	

	Здание общежития
	Двухэтажное S=230 кв.м. (защищаемая -225 кв.м.), высота этажа 3м
	комнаты, кухни, складские
	

	Здание цеха № 1 по производству комбикормов (ККЗ - 1)
	Семиэтажное

S1эт.=1615,5 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=1759,5 кв.м., высота этажа 4,9м 

S3эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м 

S4эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м 

S5эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м 

S6эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м 

S7эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория Б)
	

	Здание цеха № 2 по производству комбикормов (ККЗ - 2)
	Пятиэтажное

S1эт.=1319 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S3эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S4эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м

S5эт.=216 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория Б)
	

	Здание цеха № 3 по производству комбикормов (ККЗ - 3)
	Пятиэтажное

S1эт.= 1288 кв.м., высота этажа 4,9м 

S2эт.= 1158 кв.м., высота этажа 4,9м 

S3эт.= 1158 кв.м., высота этажа 4,9м 

S4эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м 

S5эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м 

S6эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м 

S7эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория Б)
	

	Комплекс зданий Красногорского свинокомплекса

	Здание АБК свинокомплекса №1
	Двухэтажное S=2610 кв.м. (защищаемая - 2553 кв.м.), высота этажа 3м.
	административно-бытовые, складские
	Челябинская область, Еткульский район

	Здание АБК свинокомплекса №2
	Двухэтажное S=2440 кв.м. (защищаемая - 2390 кв.м.), высота этажа 3м.
	административно-бытовые, складские
	

	Здание ветеринарной лаборатории свинокомплекса № 1
	Одноэтажное S=379,5 кв.м. (защищаемая -184,3 кв.м.), высотой 4м.
	административно-бытовые, лабораторные,

автоклавные, мойки, складские (категория В)
	

	Комплекс зданий племенного репродуктора

	Здание АБК свинокомплекса №3 (племенного репродуктора) 
	Двухэтажное S=1690 кв.м. (защищаемая - 1521,96 кв.м.), высота этажа 3,4м
	административно-бытовые
	Челябинская область, Еткульский район, в 3500 м. по направлению на север от п.Красногорский

	Здание станции искусственного осеменения (СИО)
	Одноэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 412,3 кв.м.), высота этажа от 4,4м до 5,7м.
	административно-бытовые, лаборатории, складские (категория В)
	

	Здание ремонтных мастерских
	Одноэтажное S=504 кв.м. (защищаемая - 474,3 кв.м.), высота этажа 7,6м.
	административно-бытовые, кузнечная, механическая мастерская, складские (категория В)
	

	Здание мастерских газовой службы
	Двухэтажное S=160 кв.м. (защищаемая - 144,3 кв.м.), высота этажа 7,6м
	административно-бытовые, ремонтные мастерские, складские (категория В)
	

	Комплекс зданий цеха убоя 120 свиней в час

	Здание АБК (цеха убоя 120 свиней в час)
	Двухэтажное

S1эт.=720 кв.м., высота этажа 3,3м 

S2эт.=720 кв.м., высота этажа 3,3м 
	административно-бытовые
	Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, примерно в 1810 м от п.Ключи

	Здание цеха убоя 120 свиней в час
	Двухэтажное

S1эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м

S2эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м
	производственные (категория В)
	

	Здание энергоцентра
	Одноэтажное

S=720 кв.м., высота этажа 3,9м
	производственные (категория В)
	

	Комплекс зданий очистных сооружений

	Здание АБК
	Двухэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 684,3 кв.м.), высота от 3,4м до 7,4м
	административно-бытовые, складские
	Челябинская обл., Еманжелинский район, р.п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант»

	Здание химико-бактериологической лаборатории
	Одноэтажное S=324 кв.м. (защищаемая - 290 кв.м.), высота этажа 3м
	административно-бытовые, лабораторные, складские, котельная (категория В)
	

	Комплекс зданий «Красносельский свинокомплекс»

	Свинокомплекс «Красносельский»
	Одноэтажное S=625 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 621,3 кв.м.
	АБК, КПП, котельная
	Челябинская область, Увельский район, участок находится примерно в 3,7 км. по направлению на Юг от ориентира с. Красносельское, расположенного за пределами участка

	Здание общежития
	Одноэтажное S=767,08 кв.м. (защищаемая -761,33 кв.м.), высота 3м
	Помещения: комнаты, кухни, складские
	Челябинская область, с. Красносельское, ул. Островского, д. 3

	Комплекс зданий тракторного парка

	Тракторный парк (ремонтная зона)
	Одноэтажное S=60х20=1200 кв.м. высота помещений 3,8 м. 
	ремонтные боксы (категория В)
	Челябинская обл., Еманжелинский район, р.п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант»

	Тракторный парк (теплая стоянка)
	Одноэтажное S=80х20=1600кв.м. высота помещений 3,8 м. 
	ремонтные боксы (категория В)
	

	Комплекс зданий завода по переработке биологических отходов

	АБК (Завод по переработке биологических отходов)
	Одноэтажное

S=224 кв.м., высота этажа 3,5м 
	административно-бытовые
	Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, примерно в 1810 м. На запад от п. Ключи

	Завод по переработке биологических отходов
	Двухэтажное

S1эт.=1872 кв.м., высота этажа 7м

S2эт.=162 кв.м., высота этажа 3м
	производственные (категория В)
	

	Свинокомплексы

	Свинокомплекс 

«Михири 1»
	-
	-
	Челябинская область, Увельский район, участок находится примерно в 1920 м по направлению на запад от ориентира п.Михири, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, Увельский район

	Свинокомплекс

 «Березовка 1»
	-
	-
	Челябинская область, Увельский район, участок находится примерно в 2,6 км по направлению на юг от ориентира п.Березовка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, Увельский район



ЗАКАЗЧИК:






ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Управляющий директор                                                                  ________________________
__________________________/ Р.М. Зайнуллин /                         ______________________/ _____________________ /
 м.п.




                                            м.п.

Приложение №3 к Договору 

№ АФ ДА__ ______ ХД/202__
 от «____» _______________ 202   г.
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
комплексного технического обслуживания систем противопожарной защиты
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ,

требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479
	Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ

	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система пожарной сигнализации.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

п.54 Правил противопожарного режима в РФ

	1
	Организация технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление

инструкций по эксплуатации систем и т.д.)
	Один раз в квартал

	2
	Выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем, и по модернизации систем при перепланировках объектов, при изменении функционального назначения объектов и при введении новых норм ПБ.
	Один раз в квартал

	Технический надзор
за правильным содержанием и организация эксплуатации систем.

	3
	Внешний осмотр основных частей систем (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений,коррозии, грязи, прочность креплений и т.п.
	Ежемесячно

	4
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно- контрольном приборе.
	Ежемесячно

	5
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервное.
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы в ручном режиме (местном, дистанционном) и автоматическом режиме.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.).
	Один раз в квартал

	Профилактические работы

	8
	Устранение неисправностей на объекте (в объеме текущего ремонта).
	По заявке

	9
	Временное отключение каких-либо узлов, элементов.
	По заявке

	10
	Проверка работоспособности установки.
	Один раз в квартал

	11
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	12
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	Один раз в три года

	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты

	13
	Проверка на соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.

п.48 Правил противопожарного режима в РФ.
	не реже 2 раз в год (весной и осенью)

	14
	Проверка соответствия сооружений для хранения противопожарного запаса воды.

п.48 Правил противопожарного режима в РФ.
	не реже 2 раз в год

	15
	Проверка на соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны).

п.48, п.50 Правил противопожарного режима в РФ.
	не реже 2 раз в год (весной и осенью)

	16
	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

п.50 Правил противопожарного режима в РФ.
	не реже 1 раза в год (п.50 Правил)

	17
	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.

п.52 Правил противопожарного режима в РФ.
	не реже 2 раз в год (п.52 Правил)

	18
	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Заполнение проемов в противопожарных преградах.

п.54 Правил противопожарного режима в РФ.

Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

п.42 Правил противопожарного режима в РФ.
	В соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства – не реже 1 раза в квартал

	19
	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

п.60 Правил противопожарного режима в РФ.
	В соответствии паспортом огнетушителя – не реже 1 раза в год

	20
	Проверка пожарных щитов, в т.ч. покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности.

п.412 Правил противопожарного режима в РФ.
	1 раз в год

	Техническое обслуживание насосных станций противопожарного водоснабжения

	
	- проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах;
	Ежемесячно

	
	- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования в местах установки;
	Ежемесячно

	
	- удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
	Ежемесячно

	
	- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надёжности контактов в электрических щитах, на оборудовании, укрепление контактов;
	Ежемесячно

	
	-проверка надёжности шин заземления;
	Ежемесячно

	
	- проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;
	Ежемесячно

	
	- проверка правильности подключения и целостности кабелей  контроля и управления систем;
	Ежемесячно

	
	- проверка работоспособности насосов, клапанов,  электрозадвижек и прочей запорной арматуры;
	Ежемесячно (в случае, если иные сроки не определены технической документацией на оборудование)

	
	- проверка автоматического переключения систем на резервное электропитание при отключении основного электропитания;
	Ежемесячно

	
	- провести ТО насосов на насосных станциях с резервуарами в объёме, указанном в руководстве по эксплуатации оборудования; контроль давления развиваемого насосами с целью оценки их работоспособности;
	Ежемесячно

	
	- проверить автоматическое переключение насосов с рабочего ввода на резервный и обратно, а также работоспособность в ручном и автоматическом режиме;
	Ежемесячно

	
	- провести визуальный контроль положения запорно-регулирующей арматуры согласно технологической схемы;
	Ежемесячно

	
	- визуально осмотреть системы трубопроводов с целью обнаружения и устранения течи, проверить состояние креплений и окраски трубопроводов;
	Ежемесячно

	
	- провести ревизию и испытать на герметичность обратные клапана и задвижки;
	1 раз в год

	
	- провести ревизию и текущий ремонт всего электрооборудования
	1 раз в год

	
	- провести гидравлические или пневматические испытания трубопроводов
	1 раз в год



ЗАКАЗЧИК:






ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Управляющий директор                                                                  ________________________
__________________________/ Р.М. Зайнуллин /                         ______________________/ _____________________ /
 м.п.




                                            м.п.

Приложение №4 к Договору 

№ АФ ДА__ ______ ХД/202__
 от «____» _______________ 202   г.
ЗАЯВКА
Дата: «____» _________ 202__ г.

Время: ___ч.____ м. (GMT+5) 

Заказчик: ООО «Агрофирма Ариант»

Исполнитель: _____________________
В целях реализации договора № АФ ДА__ ______ ХД/202__ от «__» __________ 20___г. прошу предоставить следующие услуги: 

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ в связи с _____

_________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

______________/ ___________/
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